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De verstuiving is de eerste fase
in de verbranding van vloeibare
koolwaterstoffen voor de ver-
damping, de vermenging tussen
lucht en brandstof en de eigen-
lijke ontsteking. De kwaliteit van
de verstuiving bepaalt het ver-
warmingsrendement van de ke-
tel en de schadelijke uitstoot aan
NOx, CO en onverbrande koolwa-
terstoffen.
Het Laboratoire de Thermodyna-
mique (thermodynamisch labo-
ratorium) van de Luikse universi-
teit deed een onderzoek naar de
invloed van de verstuiverdruk op
de prestaties van een ketel.
Daarvoor werd gebruik gemaakt
van een ketel van ongeveer 420
kW waarover het laboratorium
kon beschikken. Het doel was
om het verband te bepalen tus-
sen de verstuiverdruk van de
brandstof enerzijds en de diame-
ter van de verstuiver anderzijds
om een gegeven vermogen te be-
reiken met een zo laag mogelijke
schadelijke uitstoot. Het onder-
zoek sloeg zowel op de werking
in constant regime als op de uit-
stootwaarden in de startfase van
de brander.
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Tabel 1: Verstuiverdruk en verstuivercapaciteit
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De proeven
Voor deze proefneming werd gebruik
gemaakt van vier verstuivers met te-
rugloop van verschillende capaciteiten
(of verschillende inspuitdiameters), die
op de brander geplaatst werden. 
Tabel 1 toont de capaciteiten van de
verstuivers en de verstuiverdruk van de
brandstof om het opgenomen vermo-
gen van de brander constant te hou-
den. Dat laatste kwam overeen met
een brandstofdebiet van 37,7 kg/h.
Daarbij varieert de verstuiverdruk van
de brandstof tussen 14,2 bar voor de
verstuiver van 45 tot 30 bar voor de
verstuiver 30.
Om de resultaten gemakkelijk te kun-
nen vergelijken, werden het debiet (fi-
guur 1) en de temperaturen (figuur 2) in
de ketel constant gehouden. 
De uitstoot van CO en NO werden met
klassieke rookgasanalysetoestellen ge-
meten. Deze toestellen hebben een
nauwkeurigheid van 1 ppmv (deeltje
per miljoen per volume).
Resultaten
Figuur 3 toont het thermisch rende-
ment voor de verschillende verstuivers.
Zoals verwacht blijft het rendement
constant (op de meetnauwkeurigheid
na). Het opgenomen vermogen, debiet
en watertemperatuur van de ketel ble-
ven immers ook constant. 
De CO uitstoot ligt tussen 4,3 en 4,6
ppmv (aan 3%), ongeacht de verstui-
ver. De NO uitstoot blijft zo goed als
stabiel. Bij de verstuiver van 45 is er
wel een daling van 3 ppmv, maar dat
wordt verklaard door de testomstan-
digheden (temperatuur van de ver-
brandingslucht).
Deze figuur toont duidelijk aan dat de
hoge CO waarden bij de opstart langer
aanhouden naarmate de verstuiver
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groter is (lagere verstuivingsdruk). Bij
de opstart van de ketel leidt de combi-
natie van een verstuiver van 45 kg/h
met een lage verstuiverdruk tot de vor-
ming van grote druppels. Dat laatste
verhoogt het risico op onvolledige ver-
branding en CO vorming.
In dit verband is op te merken dat het
meetbereik van de CO meter beperkt is
tot 200 ppmv. Zodoende ziet men een
verzadiging van de voeler bij de opstart,
die langer duurt naarmate de verstui-
vercapaciteit groter is. Omgekeerd is de
CO vorming bij de opstart lager naar-
mate de verstuiverdiameter kleiner is.
Gezien de meeste ketels overgedimen-
sioneerd zijn, werken ze weinig in
continu, maar kennen ze een opeen-
volging van start-stop cycli. Bovendien
betekent een te hoge CO uitstoot ook
een energieverlies.
Besluit
Bij het bestudeerde gamma van ver-
stuiverdruk van de brandstof (14,2 tot
30 bar), heeft een variatie van de druk
geen enkele invloed op het thermisch
rendement en schadelijke uitstoot van
de ketel in continu werking. 
Bij de branderstart is dat heel anders.
Het verloop van de CO uitstoot toont
duidelijk dat bij een verstuiver met gro-
te capaciteit (grote diameter) de uit-
stootpiek langer duurt dan bij een ver-
stuiver met kleine capaciteit (kleine
diameter). 
Op basis van deze studie is het aan te
raden om een zo klein mogelijke ver-
stuiver en een zo hoog mogelijke ver-
stuiverdruk te gebruiken bij een ver-
vanging. Deze combinatie heeft de
beste resultaten qua rendement en uit-
stoot.
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